
旁站监理记录(砼浇捣)

工程名称:                                                           编号:D2      
	气候:     □晴     □阴    □雨     □雪         气温:  最高     ℃   最低     ℃

	旁站监理的部位或工序:                                                      

	旁站监理开始时间:     年    月    日    时
	旁站监理结束时间:     年    月    日    时

	施工情况:

1、主要施工机械：□砼搅拌机   □泵送机    □泵送车    □平板式振动机    □振动棒

机械运行状态                                                     

2、主要材料：□饮用水   □水泥    □中砂    □      cm  卵石    □外加剂    □商品砼

3、砼设计标号             4、砼板（垫层）设计厚度：                

5、砼每盘设计配合比：      kg(水泥)：    kg(水)：    kg(砂)：    kg(石)：   kg(外加剂)
6、砼每盘施工配合比：      kg(水泥)：    kg(水)：    kg(砂)：    kg(石)：   kg(外加剂)
7、砼坍落度控制范围:                    8、砼工程量：                 
8、施工负责人              9、施工人员数量            （人）10、其它情况：           

	监理情况：
1、施工单位质检人员到岗情况，特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料设备情况：

□符合要求   □不符合要求  2、施工方案、强制标准在砼浇捣过程的执行情况：

□符合要求   □不符合要求  3、进场材料、商品砼的质量检验报告 □齐全    □不齐全

4、砼浇捣顺序：                                                             

5、砼每盘施工配合比抽查：①    kg(水泥)：    kg(水)：    kg(砂)：    kg(石)：   kg(外加剂)

②    kg(水泥)：    kg(水)：    kg(砂)：    kg(石)：    kg(外加剂)

③    kg(水泥)：    kg(水)：    kg(砂)：    kg(石)：    kg(外加剂)

6、砼板厚（垫层）厚度抽查：①              ②              ③               
7、砼坍落度抽查：①              ②              ③               

8、砼试块见证制作：①       组（标）②       组（同）③        组（拆）④       组（抗渗）

9、其它质量情况：

	发现问题：

	处理意见：

	备注：

	项目经理部（章）：                       
质检员签字：                                                      

日      期：                                                      
	项目监理机构（章）：                    
旁站监理人员签字：                     

日     期：                            



